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ONSULTA EN SALA

EMPRESA TERMOGAS — Giovani Guzman
CONSULTA N° 3

Respecto a las pruebas de radiografiado van a ser al 100% del puente, por una parte y
se tomara en cuenta las tintas penetrantes, en el caso que se diera por ejemplo para
las bridas y segun la norma la prueba hidraulica va a ser al 1,5 veces la presion de
trabajo o0 1,285.

RESPUESTA

El radiografiado tiene que ser al 100%, y deben utilizarse los liquidos penetrantes. Las
presiones de prueba ya estdn normadas de todos modos cuando nos entreguen un
certificado figurara el valor de la presion y detalles de la prueba.

Con lo que concluyo el acto a hrs. 10:02 del dia martes 21 de julio de 2009

En constancia firman la presente:

Ing. Ortiz Hilari Aflagua

Lic. Jorge Ortiz Paucara

Lic. Ma.lsabel Cordero

Dr. Oscar Rodrigo

Tec. Roberto Velasquez

Ing. Angel Vargas Guzman

Ing. Warner Cruz

Ing. Mario Mamani
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